Resultados da Qualidade da Agua - 1.2 Trimestre de 2020

Para efeitos do disposto do n? 1 do art? 17¢ do Decreto-Lei n.2 306/07, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, se divulga o
tratamento dos resultados das andlises periddicas efetuadas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

pela autoridade competente (ERSAR).

4 ZONA DE ABASTECIMENTO DE SANTIAGO E CASTELO

Valor ParamEtica Valores obtidos N.2 Andlises | 9% Cumprimento N.¢ Anglises (PCQA) %
Parametro (unidades) (VP) fixado no Al

DL n.2 306/2007 —_ | Méximo | Superiores VP dovp — | I S

Controlo de Rotina 1

Pardmetros analisados com maior frequéncia e que visam um controlo microbioldgico.

Escherichia cofi (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 16 16 100%
Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 0 0 100% 16 16 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,3 0,6 — 16 16 100%

Controlo de Rotina 2

Parametros analisados com uma frequéncia intermédia e que tém maior probabilidade de sofrer alteragdes significativas num espago de tempo reduzido.

Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 7.6 8,1 0 100% 10 10 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 350 390 0 100% 10 10 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 0 100% 10 10 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0 100% 10 10 100%
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml} Sem alteracio anormal <1 >300 - - 10 10 100%
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) sem alteragio anormal <1 >301 - - 10 10 100%

Controlo de Inspegdo

Parametros analisados com menor frequéncia que, em circusténcias normais, sé se alteram em longos periodos de tempo.
Clostridium petfringens (N/100ml} 0 4] - 0 100% 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 - 0 100% 1 I 100%
Aménio (mg/L NH.) 0,50 <0,02 - 0 100% i 1 100%
Antimdnio {ug/L Sb) 5 <1 - 0 100% 1 1 100%
Arsénio (Ug/L As) 10 <3 - 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/L) 1,0 <0,3 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pirena (ug/L) 0,010 <0,005 (1] 100% 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,3 - 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/L BrO,) 10 <3 - 0 100% 1 1 100%
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 <1 0 100% 1 1 100%
Céleio (mg/L Ca) . 47 - = 1 1 100%
Carbono orgénico total (COT) Sem alteragio anormal <1 = - 1 1 100%
Cianetos {ug/L CN) 50 <15 - 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/fL Cl} 250 41 - 0 100% 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <1 - 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,3 - 0 100% 1 1 100%
Cramio (pg/L Cr) 50 <2 - 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3.0 <0,25 - 0 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/flL CaCOy) 150 - -— 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 - 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/LF} 15 0,1 - 0 100% 1 1: 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,01 - 0 100% 1 1 100%
Benzolb)fluorantena (pg/L) -— <0,01 - 1 1 100%
Benzo{kiflusranteno (pg/L) <0,01 + -es 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno {pg/L) <0,01 = - - 1 1 100%
Indena(1,2,3-cd)pireno{pg/L) <0,01 - =m 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) -—- 7.3 - 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <15 = 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <10 - 0 100% il 1 100%
Nitritos {mg/L NO,} 05 <0,02 - 0 100% 1 1 100%
Merelrio (pg/L Hg) 1 <0,02 - 0 100% 1 1 100%
Niguel {pg/L Nij 20 <5 - 0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <3 - 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 26 - 0 100% 1 T 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 160 - 0 100% 1 i 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l); 10 <0,5 - 1} 100% 1 1 100%
Tetraclorosteno|ug/L} - <0,5 - - -es 1 1 100%
Tricloroeteno{ug/L) - <0,5 = i —- 1 1 100%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 8,1 1} 100% 1 1 100%
Clarofarmio{ug/L) <04 - 1 1 100%
Bromofarmiofpg/L) 4,6 - S5 - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - 0,69 - - 1 1 100%
Bromodiclorometanofpg/L} - 2,8 - - 1 1 100%
Radioativos:

alfa-total (Ba/L) 0,5 0,07 . 0 100% 1 100%
Dose indicativa { mSv/ano) 0,10 <0,1 - 0 100% 1 100%
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: ZONA DE ABASTECIMENTO DA QUINTA DO CONDE :

Parametro (unidades) {::]";irx::roa:;é::o:.ﬂ biriasis NAnalises: j| S-Cumprment il i nn::ses
306/2007 Minimo | Mximo | Superiores VP L Agendadas | Realizad Realizad
Controlo de Rotina 1
Parametros analisados com maior frequéncia e que visam um controlo microbioldgico.
Escherichia coli {M/100 ml} 0 0 (1] 0 100% 15 15 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 0 100% 15 15 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 03 0,6 - - 15 15 100%
Controlo de Rotina 2
Parametros analisados com uma frequéncia intermédia e que tém maior probabilidade de sofrer alterages significativas num espaco de tempo reduzido.
Cheiro a 259C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdc) 3 <1 <1 0 100% 10 10 100%
pH (Unidades pH) 26,5es9 71 7.5 0 100% 10 10 100%
Condutividade {pS/cm a 202C) 2500 300 330 0 100% 10 10 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 ] 100% 10 10 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 2 1] 100% 10 10 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal <1 26 - 10 10 100%
Nimero de colanias a 37 2C (N/ml) sem alteragio anormal <1 26 10 10 100%

Pardmetro (unidades) {::]';:::Lﬂ:né::l:g i ne &nélises e s A ‘??
306/2007 Minimo | Méximo | SuPeriores VP do VP Agendadas | Realizad e
Controlo de Rotina 1
Pardmetros analisados com maior frequéncia e que visam um controlo microbiolégico.
Escherichia cofi (Nf100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 4] (1] 1] 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) 03 0,5 - - 3 3 100%
Controlo de Rotina 2
Parametros analisados com uma frequéncia intermédia e que tém maior probabilidade de sofrer alteracdes significativas num espago de tempo reduzido.
Cheiro a 252C {Factor de diluicio} 3 <1 - - 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdc) 3 <1 < s 1 1 100%
pH (Unidades pH} 26,5659 8 . 0 100% 1 1 100%
Condutividade [uS/cm a 202C) 2500 280 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 0 100% 1 1 100%
Turvacio (NTU) 4 <0,5 - (4] 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - o 100% 1 i 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml} Sem alteragio anormal 42 - 0 100% 1 1 100%
|NUmero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 142 - 0 100% 1 1 100%
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ZONA DE ABASTECIMENTO DE PARRAL E CASAL DO MORRETA

Valor Paramétrico Valores obtidos N.2 Anali % Cumpriment N.2 Analises (PCQA) %
Parametro (unidades) (VP) fixado no Andlises

DLn.2306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizad

Controlo de Rotina 1

Parametros analisados com maior frequéncia e que visam um contralo microbioldgico.

Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 1] 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 04 04 s 2 2 100%

Controlo de Rotina 2

Parametros analisados com uma frequéncia intermédia e que tém maior probabilidade de sofrer alteragGes significativas num espaco de tempo reduzido.

Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 - - 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - - 1 1 100%
pH (Unidades pH} 26,58 <9 75 - 0 100% 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 300 - a 100% 18 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 - 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL} o] 0 - 0 100% 1 it 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml)} Sem alteragio anormal <1 - 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 ¢C (N/ml} Sem alteragio anormal 35 - 1] 100% 1 1 100%

Controlo de Inspegdo

Pardmetros analisados com menor frequéncia que, em circusténcias normais, 5o se alteram em longos periodos de tempo.

Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 0 100% 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al} 200 <30 - 0 100% 1 1 100%
Amanio {mg/L NH,) 0,50 <0,02 - 0 100% 1 1 100%
Benzofa)pireno (pug/L) 0,010 <0,005 - 0 100% 1 1 100%
Calelo {mg/L Ca) - 34 - - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3 - 0 100% a3 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,3 - 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <2 - 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO;) —— 100 - - 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 - 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - 0 100% 1 1 100%
Benzolb)flucranteno {ug/L) -— <0,01 - -— -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) <0,01 = - - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno {pg/L) <0,01 - - 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/L} — <0,01 - 1 1 100%
Magnéslo {mg/L Mg) 4.4 - — 1 1 100%
Manganés {pg/L Mn) 50 <15 0 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NGO, 0,5 <0,02 0 100% il 1 100%
Niguel (pg/L Ni) 20 <5 - 0 1002 1 ik 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <15 - 0 100% 1 p i 100%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 <0,3 1] 100% 1 1 100%
Clorofarmiolug/L) - <04 - - 1 i | 100%
Bromofarmio{pg/L) - <0,5 - - - 1 1 100%
Dibromaclorometano(pg/L} - <0,5 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometanolug/L) - <05 - -- - 1 1 100%

Notas:

O sinal "menor que” (<) indica um resultado abaixo do limite de quantificagdo (LQ) do método analitico.
* . Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta, Aguas do Sado, que fornece,em exclusivo, a Zona de Abastecimento de Parral e Casal do

Morreta.

Os resultados analiticos obtidos nas 371 analises realizadas, demonstram que a &gua distribuida no concelho é de boa qualidade, estando em conformidade com os
valores paramétricos estabelecidos no Decreto Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, com as alteragoes que lhe foram introduzidas pelo Decreto Lei n.° 152/2017 de 7

de dezembro.
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