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Edital n.º 20/2013 - DSU/DA 

 
 

ARQT.º AUGUSTO MANUEL NETO CARAPINHA PÓLVORA, Presi dente da Câmara Municipal de Sesimbra: 
 
FAZ SABER, que para efeitos do disposto do n.º 1 do art.º 17.º do Dec.Lei 306/07, de 27 de Agosto, se publica o 
tratamento dos resultados obtidos no controlo de qualidade da água distribuída nas freguesias Santiago, Castelo e 
Quinta do Conde no 4.º trimestre de 2012. 
  

Parâmetros Unidades VP 

Nº DE ANÁLISES 

Realizadas  
Obrigatórias % Análises 

Efetuadas Vmin Vmax  
Não  % 

 D-L 306/07 Conformes  Conformidade  

Controlo de Rotina 1 

                    

E. Coli /100 ml 0 108 36 100 0 0 0 100% 

Bactérias Coliformes /100 ml 0 108 36 100 0 0 0 100% 
Desinfectante Residual - 
Cloro mg/l - 108 36 100 <0,1 1,2 - - 

Controlo de Rotina 2 

        

Amónio mg/l 0,5 35 11 100 <0,1 0,5 0 100% 

Nº de colónias a 22º C /ml - 35 11 100 <1 30 - - 

Nº de colónias a 37º C /ml - 35 11 100 <1 20 - - 

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 35 11 100 230 540 0 100% 

Cor mg/l 20 35 11 100 <5 <5 0 100% 

PH unidades de pH ≥6,5pH≤9,0 35 11 100 7 8,3 0 100% 

Manganês µg/l 50 35 11 100 <10 16 0 100% 

Nitratos mg/l 50 35 11 100 <1 20 0 100% 

Oxidabilidade mg/l 5 35 11 100 <1,5 3,2 0 100% 

Cheiro fact. Diluição 3 35 11 100 <1 <1 0 100% 

Sabor fact. Diluição 3 35 11 100 <1 <1 0 100% 

Turvação NTU 4 35 11 100 <0,2 4,2 0 100% 
 
VP - Valor Paramétrico do Anexo I  do D.L 306/2007 de 27 de Agosto 

Vmin - Valor mínimo     

Vmax - Valor máximo     
% realização - corresponde em percentagem à relação entre as análises obrigatórias por lei e os ensaios realizados pela CMS. 

% conformidade - corresponde à percentagem dos resultados que cumprem as normas (VP) estabelecidas na legislação em vigor. 

    
    

A qualidade da água de consumo humano abastecida ao Concelho de Sesimbra é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de 
Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 306/07 de 27 de Agosto. Com base nestas análises efectuadas, 
conclui-se que, para o período de tempo a que reportam, a água fornecida está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na actual 
legislação. 

    
    

NOTA: uma das amostras do Controle de Rotina 2 foi recolhida a 02/11/2012 no Casal da Morreta. 
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Para constar se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo. 
 
 
 
 

Paços do Concelho de Sesimbra, 18 de fevereiro de 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Presidente de Câmara 
 
 
 
 

(Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, Arqt.º)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


